
Foyer

1.01

sufit : H =368cm-610

54,89

 cm

PARKIET PRZEMYSŁOWY

 m

2

Sala konferencyjna

1.04

37,71

sufit : H 460 cm

PARKIET PRZEMYSŁOWY

 m

2

Komunikacja

1.05

12,45

sufit : H =368cm-411 cm

ŻYWICA BEZEMISYJNA

 m

2

Pomieszczenie pomocnicze

1.09

sufit : H 460

37,77

 cm

ŻYWICA BEZEMISYJNA

 m

2

Ekspozycje

1.10

669,25

sufit : H =645cm-997 cm

PARKIET PRZEMYSŁOWY

 m

2

WC

1.06

6,13

sufit : H 250 cm

PŁYTKI CERAMICZNE

 m

2

Pomieszczenie socjalne

1.07

7,53

sufit : H 250 cm

ŻYWICA BEZEMISYJNA

 m

2

Obsługa ekspozycji

1.08

12,40

sufit : H 460 cm

ŻYWICA BEZEMISYJNA

 m

2

Szatnia

1.02

sufit : H =368cm-610

11,96

 cm

PARKIET PRZEMYSŁOWY

 m

2

Komunikacja

1.03

sufit : H =368cm-452

8,87

 cm

ŻYWICA BEZEMISYJNA

 m

2

Pomieszczenie pomocnicze

2.01

sufit : H 140cm-290

16,78

 cm

ŻYWICA BEZEMISYJNA

 m

2

D6 D5*

D4.1

D5*

51282 96

178 120 40 120 223 120 40 120 223 120 40 120 222 120 40 120 223 120 40 120 222 120 40 120 241 120 40 120 171

35 297 500 26 219 256 35 343 122 267 233 234 207 59 351 149 291 40

3 663

157 126 34 126 237 270 233 132 231 100 233 100 221 126 28 128 204 300 225 130 28 130 167

40 293 500 26 219 256 35 343 122 267 233 234 618 149 291 40

40 293 500 26 219 256 35 343 122 267 233 234 207 59 351 149 291 40

3 663

40 293 500 26 219 256 35 343 122 267 233 233 208 59 351 149 291 40

3 663

F01

F02

F03

F04

B01

F01

F01

PO_01

SU_02

SU_03

SU_04

SU_01

PO_02

PO_03

S1

h=320

G01

SU_05

SU_06

PO_04

140

300

140

300

140

300

130

300

140

300

140

300

140

300

135

180
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180
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135
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275

130

315

155

340
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EI30

EI30
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175
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EI30

S1

S3

S5

S7 S8

S9

S10

S2

S4

S6

S11

20

20

REI60

2

2

3

3

4

1

4

1

2

2

3

3

4

1

4

1

DRZWI EWAKUACYJNE

DRZWI EWAKUACYJNE

DRZWI EWAKUACYJNE

DRZWI EWAKUACYJNE

REI60 REI60

REI60 REI60

REI60

REI60

REI60

REI60

REI60

REI60

F03

dopasowac do lokalizacji lady

dopasowac do lokalizacji

lodówki

podgrzewacz

gniazdo do zasilania urządzeń AUDIO

kabel zasilający nie prowadzić po trasie innych kabli

gniazdo do zasilania urządzeń AUDIO

kabel zasilający nie prowadzić po trasie innych kabli

gniazdo do zasilania urządzeń AUDIO

kabel zasilający nie prowadzić po trasie innych kabli

gniazdo do zasilania urządzeń AUDIO

kabel zasilający nie prowadzić po trasie innych kabli

gniazdo do zasilania urządzeń AUDIO

kabel zasilający nie prowadzić po trasie innych kabli

wyłącznik p.poż

gniazda wtykowe 1f podtynkowe

gniazda wtykowe 1f podtynkowe szczelne

zasilanie urządzeń

przebicia poziome zgodnie z opisem na rysunku

koryta kablowe siatkowe

1/3 powierzchni wydzielona dla potrzeb IT

K400x100; K300x100; K200x100

peszle z pilotem układane w wylewce posadzki

ilość dodtosowac do ilości okablowania

osobne dla IT osobne dla zasilania

przebicia pionowe zgodnie z opisem na rysunku

OZNACZENIA

puszka z zestawem gniazd podłogowych

Główna szyna połączeń wyrównawczych

minimalny wymiar szyny z Fe - 50mm2

GSPW

mgr inż.

Krzysztof TALAROWSKI

mgr inż.

Waldemar ŚLĘCZKOWSKI

elektryczna 803/01

elektryczna

SLK/5116/

POOE/13

2

Miasto Katowice, województwo śląskie,

nr obrębu: 0002, nazwa obrębu: Dz. Bogucice-Zawodzie,

nr jedn.ew.: 246901, nr działki: 106/86

P.A. NOVA S.A.

44-100 Gliwice, ul.Górnych Wałów 42

 PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

MUZEUM ŚLĄSKIE

z siedzibą w Katowicach  ul. Korfantego 3

PROJEKT  ADAPTACJI ŁAŹNI GŁÓWNEJ (BUDYNEK NR 14)
NA BUDYNEK Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCJE MUZEALNE

1:100

+/- 0,00  = 275,00 m npm

08.2014

08.2014

EL-05
RZUT PIĘTRA - INSTALACJA SIŁY


